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1  JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyön toimenantajana oli Rytkyn Kone ja Sähkö Oy ja työ tehtiin Agronic Oy:n 
teollisuusrakennuksissa. Teollisuusrakennuksiin oli tehty määräaikaistarkastus, jossa oli 
havaittu huomattavia puutteita sähköpiirustuksissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutus-
tua sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin, standardeihin, asetuksiin, 
päätöksiin ja lakeihin. Opinnäytetyön päätarkoituksena voidaan pitää Agronic Oy:n sähkö-
piirustusten ja keskuskaavioiden päivitystä, sekä sähköpisteiden ja keskuksien merkitse-
mistä.  
 
Päivitysprojekti piti sisällään Agronic Oy:n Teollisuustien tontilla sijaitsevat teollisuusra-
kennukset. Tontilla on kaksi teollisuusrakennusta. Isomman teollisuusrakennuksen lattia-
pinta-ala on noin 3000 neliömetriä ja pienemmän rakennuksen lattiapinta-ala on noin 280 
neliömetriä. 
 
Sähköpiirustusten ja keskuskaavioiden päivitys oli ajankohtaista, koska erityisesti vikati-
lanteissa ongelmana oli keskuslähdön selvittäminen. Suurin ongelma oli piirustusten puut-
teellisuus, koska teollisuusrakennusta oli laajennettu ja vanhoille osioille oli tehty muutos-
töitä, joista ei löytynyt päivitettyjä piirustuksia. Piirustukset oli tärkeä päivittää vastaamaan 
nykytilannetta, sekä saada sähköiseen muotoon helpottamaan tulevaisuudessa sähköpiirus-
tusten päivitystä. 
 
Piirustuksien päivitykset tehtiin käyttämällä CADS Planner Client 16 suunnitteluohjelmaa. 
Päivityksen haasteellisin tehtävä oli selvittää keskuksen lähtöjen käyttöpaikat. Käyttöpaik-
kojen selvittäminen toteutettiin kokeilemalla. Poistimme sulakkeet yksitellen ja katsoim-
me, mikä sähköpiste oli jännitteetön. Samalla piirsin puhtaalle paperille johdotuspiirustuk-
sen ja merkitsin tarralla sähköpisteeseen keskustunnuksen ja sulakenumeron.  
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Käyttöpaikkojen selvittämisessä minulla oli kaverina Rytkyn Kone ja Sähkö Oy:ltä sähkö-
asentaja. Opinnäytetyön tekemiseen sain hyviä neuvoja työelämäohjaajaltani. 
 
Opinnäytetyöni helpottaa laitteistosta huolehtivan henkilöstön työtä. Se myös auttaa vikati-
lanteissa vikapaikan paikantamisessa. Lisäksi se helpottaa tulevaisuudessa sähköpiirustuk-
sien päivittämistä.  
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2 YRITYSESITTELY  
 
 
2.1 Rytkyn Kone ja Sähkö Oy 
 
Rytkyn Kone ja Sähkö Oy sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Haapavedellä. Yritys on 1996 
vuonna perustettu palvelualanyritys. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Haapavedellä. Yrityk-
sen sähköurakoinnissa työskentelee noin 20 sähköalan ammattilaista. Yrityksen liikevaihto 
oli vuonna 2012 2,8 miljoonaa euroa. Yritys välittää myös laadukkaita sähkötarvikkeita ja 
kodinkoneita. Toimintaan kuuluu myös hiihtovälineiden myynti ja huoltopalvelu. 
 
Rytkyn Kone ja Sähkö Oy:n sähköalan työt sijoittuvat pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan alu-
eelle. Yritys palvelee niin yksityis-, yritys- kuin julkisen sektorin asiakkaita.  
 
 
 
 
KUVIO 1. Rytkyn Kone ja Sähkö Oy. 
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2.2 Agronic Oy 
 
Agronic Oy:n teollisuusrakennukset sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla Haapavedellä. Teol-
lisuusyritys on perustettu vuonna 1993. Yritys kehittää ja tuottaa laadukkaita maatalousko-
neita. Päätuotteet ovat lietevaunut ja paalainkäärimet, jotka varustetaan asiakkaiden tarpei-
den mukaan. (Agronic Oy) 
 
Tuotannosta viennin osuus on noin 40 prosenttia. Vientikohteita ovat muun muassa Baltian 
maat, Aasia ja Keski-Eurooppa. Lisäksi tuotteita lähtee Norjalaisen yhteistyökumppanin 
kautta ympäri maailmaa. Suomessa jälleenmyynnistä vastaa Agrimarket -ketju. (Agronic 
Oy) 
 
  
 
KUVIO 2. Agronic Oy:n kokoonpanolinja. 
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3 SÄHKÖLAITTEISTOJEN LUOKITUS 
 
 
3.1 Luokitusperusteita 
 
Määräaikais- ja varmennustarkastettavia kohteita ovat sähkölaitteistot liike- ja toimistora-
kennuksissa ja julkisissa rakennuksissa kuten kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa, ter-
veydenhoitolaitoksissa, hallintorakennuksissa, kirkoissa, teattereissa ja muissa kokoontu-
misrakennuksissa. Myös teollisuus- ja maatalousrakennuksia, joiden sähköasennusten suo-
jana on yli 35 ampeerin nimellisarvoinen sulake, koskee määräaikaistarkastusvelvoite. 
(Määräaikaistarkastukset) 
 
On hyvin suositeltavaa tehdä määräaikaistarkastuksia asuinrakennusten sähkölaitteistolle, 
vaikka niille ei säädösten perusteella ole asetettu velvoitetta määräaikaistarkastuksesta. 
Niiden teettäminen on myös suositeltavaa asuinkiinteistöissäkin. (Määräaikaistarkastukset) 
 
”Sähkölaitteistot on jaettu laajuutensa ja erityisominaisuuksiensa perusteella luokkiin, 
joiden perusteella määräytyy:  
 Varmennustarkastuksen tarkastamisaika ja tarkastaja 
 Määräaikaistarkastuksen tarkastaja ja määräaikaistarkastuksien väli 
 Rekisterinpitäjä, jolle ilmoitukset tehdään 
 
Sähkölaitteistoluokituksessa luokitusperusteina on kolmentyyppisiä asioita: 
 sähkölaitteisto asuinrakennuksessa (luokka 1a) 
 sähkölaitteisto erityistilassa (luokat 1d, 2b, 3a, 3b) 
 sähkölaitteistokokonaisuus (luokat 1b, 2c, 2d, 3c) 
Sähkölaitteistojen yksityiskohtainen luokkajako on annettu ministeriön päätöksen 
(517/1996, 335/2004) 2 §:ssä.” (Sähköasennusten määräaikaistarkastukset) 
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TAULUKKO 1. Sähkölaitteistoluokat 
Laitteistoluokka Tarkastuksen kohde tai tila Tarkastuksen teki-
jä 
Tarkastusväli 
Luokka 3 • kemikaalilupaa edellyttävät 
räjähdysvaaralliset tilat 
 
• lääkintätilat leikkaussaleja si-
sältävissä sairaaloissa ja lääkä-
riasemilla  
• verkkoyhtiöiden sähköverkot 
•valtuutettu laitos  
 
 
• valtuutettu tar-
kastaja tai valtuu-
tettu laitos 
 
5 vuotta 
Luokka 2 • suurjänniteliittyjät ja yli 1600 
kVA:n pienjänniteliittyjät 
• muut lääkintätilat 
• valtuutettu laitos  
• valtuutettu tar-
kastaja  
 
10 vuotta 
Luokka 1 • muu kuin asuinrakennuksen 
sähkölaitteisto, jossa pääsulak-
keet tms. ovat yli 35 A (mm. julki-
set rakennukset, liike-, teollisuus- 
ja maatalousrakennukset, ulkoi-
lualueet)  
• ilmoituksenvaraiset räjähdys-
vaaralliset tilat  
 
• valtuutettu laitos  
tai valtuutettu tar-
kastaja. (30.4.2004 
asti myös sähkö-
urakoitsija tai pä-
tevyystodistuksen 
haltija) 
 
15 vuotta 
(Sähköasennusten määräaikaistarkastukset) 
 
Sähkölaitteistojen luokitusta koskevat tarkemmat määrittelyt on mainittuna seuraavissa 
kappaleissa. 
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3.2 Luokittelematon sähkölaitteisto 
 
 
Luokittelematon sähkölaitteisto on asuinrakennus, johon kuuluu enintään kaksi asuinhuo-
neistoa riippumatta suojaavan ylivirtasuojan koosta. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohta-
jat, SFS-Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-34) 
 
Luokittelematon sähkölaitteisto on myös sähkölaitteisto luokkien 1d, 2b, 3a ja 3b erityisti-
loja lukuun ottamatta, kun suojaavan ylivirtasuojan nimellisvirta on korkeintaan 35 A. (S4-
11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat, SFS-Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan säännökset 
2011 s.33-34) 
 
 
3.3 Luokan 1 sähkölaitteistot 
 
 
3.3.1 Luokka 1a 
 
Tämä sähkölaitteistoluokka on asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuin-
huoneistoa. Asuinrakennus ei tarvitse määräaikaistarkistusta, mutta määräaikaistarkastus 
määräytyy rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaan. Jos asuinrakennuksessa on muita-
kin kuin asumista palvelevia tiloja, kuten luokkien 1d, 2b ja 3b erityistilojen sähkölaitteis-
toja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 A, on näiden tilo-
jen sähkölaitteistolle tehtävä määräaikaistarkastus. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohta-
jat, SFS-Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-34) 
 
 
3.3.2 Luokka 1b  
 
Tähän sähkölaitteistoluokkaan kuuluvat muut kuin asuinrakennukset, joiden suojalaitteena 
toimivan ylivirtasuojan nimellisarvo on yli 35A ja jotka eivät kuulu ylempien sähkölaitteis-
toluokkien asettamiin rajoihin.  
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Tähän luokkaan kuuluu teollisuus-, liike- ja majoitusrakennusten kiinteistöjä, erilaisia 
yleisten alueiden sähkölaitteistoja, maatalouden tuotantorakennuksia, ym.  (S4-11 Sähkö-
laitteistot ja käytönjohtajat, SFS-Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-
34) 
 
1b-sähkölaitteistoluokkaa ei ole rajattu pelkästään rakennuksiin kuuluvaksi, vaan se käsit-
tää haltijan koko liittymän/kiinteistön. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat, SFS-
Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-34) 
 
 
3.3.3 Luokka 1d 
 
Sähkölaitteisto on räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmistus, 
varastointi tai käsittely edellyttää ilmoitusta pelastusviranomaiselle. (S4-11 Sähkölaitteistot 
ja käytönjohtajat, SFS-Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-34) 
 
  
 
3.4 Luokan 2 sähkölaitteistot 
 
 
3.4.1 Luokka 2b  
 
Luokan 2b sähkölaitteisto on lääkintätilan sähkölaitteisto niissä sairaaloissa, terveyskes-
kuksissa ja lääkäriasemilla, joissa ei tehdä yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä 
kirurgisia toimenpiteitä. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat, SFS-Käsikirja 600 s.55-
56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-34) 
 
 
3.4.1 Luokka 2c  
 
Luokan 2c sähkölaitteistoja ovat kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle kuuluvat 
tietyn haltijan sähkölaitteistot, joiden nimellisjännite on yli 1000 V. Tähän luokkaan kuu-
luvat myös esimerkiksi kiinteistön sisäiset jakeluverkot, rakennukset tai ulkoalueet, joissa 
on vain enintään 1000 V laitteistoja. 
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On tärkeää huomioida, että yhtenäisen kiinteistön tai kiinteistöryhmän alueella voi olla eri 
haltijan eri luokkaan kuuluvia sähkölaitteistoja. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat, 
SFS-Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-34) 
 
 
3.4.2 Luokka 2d  
 
Luokan 2d sähkölaitteisto on liittymisteholtaan yli 1600 kVA ja enintään 1000 V sähkölait-
teisto. Tässäkin luokassa sähkölaitteiston jännitteen suuruus saa olla maksimissaan sama 
kuin luokassa 2c.  Virtaan määräytyvien liittymissopimusten perusteella voidaan suoraan 
sanoa, että 230/400 V-järjestelmässä 1600 kVA liittymisteho vastaa 2300 A virtaa. Jos 
liittymistehon määrittelyyn ei ole muuta mahdollisuutta, voidaan se tarvittaessa katsoa riit-
tävän pitkältä ajanjaksolta. Ajanjaksolta katsotaan 15 minuutin huipputehon arvo. Liitty-
män oma sähköntuotantoteho huomioidaan myös, jos sen käyttö on otettu huomioon liit-
tymistehoa määritettäessä. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat, SFS-Käsikirja 600 
s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-34) 
 
 
3.5 Luokan 3 sähkölaitteistot 
 
 
3.5.1 Luokka 3a  
 
Sähkölaitteisto on räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmistus, 
käsittely tai varastointi edellyttää Tukesin kemikaalilupaa. Jos pölyräjähdysvaara aiheutuu 
sellaisista aineista, jotka eivät edellytä kemikaalilupaa, eivät näiden tilojen sähkölaitteistot 
kuulu luokkaan 3a. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat, SFS-Käsikirja 600 s.55-56, 
Sähköalan säännökset 2011 s.33-34) 
 
  
3.5.2 Luokka 3b  
 
Luokan 3b sähkölaitteistoja ovat lääkintätilojen sähkölaitteistot sellaisessa sairaaloissa, 
terveyskeskuksissa tai lääkäriasemilla, joiden leikkaussaleissa tehdään yleisanestesiaa tai 
laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjoh-
tajat, SFS-Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-34) 
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Sähkölaitteistoluokkaan 3b kuuluvat kaikki haltijan saman kiinteistön lääkintätilat, myös 
eri rakennuksissa olevat. Saman haltijan samassa kiinteistössä olevan lääkintätilojen ulko-
puolella olevan sähkölaitteiston luokitus määräytyy luokkajaon mukaisesti, eli se voi olla 
esimerkiksi 2c, mutta ei 2b. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat, SFS-Käsikirja 600 
s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-34) 
 
3.5.3 Luokka 3c  
 
Luokan 3c sähkölaitteistoja ovat sähköjakeluverkot, jotka edellyttävät sähköverkkolupaa. 
Tämä sähkölaitteisto luokka kattaa verkonhaltijan kiinteistön tai sitä vastaavan kiin-
teistöryhmän ulkopuoliset sähköverkot. Ulkopuoliset sähköverkot ovat jakelu- ja siirto-
verkkoja. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat, SFS-Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan 
säännökset 2011 s.33-34) 
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4 SÄHKÖLAITTEISTON LAIT, ASETTELUT JA HALTIJAN VAS-
TUUT  
 
Sähkölaitteiston haltijalle sähköturvallisuuslaki ja asetukset antavat paljon tehtävää. Säh-
kölaitteiston haltijalla on vastuu määräaikaistarkastuksien huolehtimisesta ajallaan. Velvoi-
te laitteiston huolehtimisesta jää käytännössä kiinteistön omistajalle, mikäli omistaja ei 
osoita tästä vastuussa olevaa muuta haltijaa. Haltijan tulee huolehtia siitä, että sähkölait-
teistoa käytetään ja huolletaan siten, ettei siitä aiheudu vaaraa. Jos sähkölaitteistossa havai-
taan vikoja tai puutteita, ne poistetaan mahdollisimman nopeasti. (Sähkölaitteiston käytön 
johtaja) 
 
Vuokrasuhteissa määräaikaistarkastuksen teettämisvelvollisuus on pääsääntöisesti kiinteis-
tön tai rakennuksen omistajalla, jos toisin ei ole sovittu. Huomioitavaa on se että sähkölait-
teisto on toiminnallinen kokonaisuus. Tästä syystä usean vuokralaisen tapauksessakin koko 
rakennuksen sähkölaitteistoa on yleensä tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Tällainen 
kohde voi olla esimerkiksi pienteollisuustalo tai kauppakeskus. (S4-11 Sähkölaitteistot ja 
käytönjohtajat) 
 
Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä luokan 2c, 2d ja 3c sähkölaitteistolle riittävän päte-
vyyden omaava sähköturvallisuudesta vastaava käytön johtaja. Käytön johtajan tulee huo-
lehtia siitä, että sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuusalan 
säädöksiä, sekä käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja 
tehtäviinsä. (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 5.7.1996/516) 
 
Luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille on laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa määritellään 
mitä huolto- ja tarkastustoimenpiteitä milloinkin tehdään. Kunnossapito-ohjelman tarkoi-
tuksena on varmistaa, että sähkölaitteistoa on turvallista käyttää. Muina tavoitteina ovat 
toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt, kuten sähkölaitteiston häiriöttömän ja suunnitellun 
toiminnan varmistaminen, käyttökeskeytysten väheneminen, huoltokustannusten hallinta ja 
laitteiden eliniän piteneminen. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat) 
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5 VARMENNUS-, MÄÄRÄAIKAIS- JA UUSINTATARKASTUKSET 
 
 
5.1 Yleistä 
 
Määräaikaistarkastusvelvollisuus perustuu sähköturvallisuuslakiin, jonka nojalla Kauppa- 
ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä on annettu 
vuonna 1996. Lainsäädännössä sanotaan että sähkölaitteiston sähköturvallisuuden ylläpi-
täminen kuuluu haltijan velvollisuuksiin ja vastuuseen. Myös uudistettujen sähköturvalli-
suussäädösten mukaan sähköasennusten määräaikaistarkastuksia on tehtävä tavallisille 
liike- ja teollisuusrakennuksille. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat) 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vuonna 1996 sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja 
käytöstä edellyttää, että niille käytössä oleville sähkölaitteistoille, joiden osalta ei aikai-
semmin ole edellytetty määräaikaistarkastusten suorittamista, on tällainen tarkastus teetet-
tävä. Alkuperäinen määräaika tälle tarkastukselle oli tehdä se vuoden 1999 loppuun men-
nessä. Hyvinkin todennäköistä on, että joissain tapauksissa tarkastus voi olla vieläkin te-
kemättä. Vastuu määräaikaistarkastusten tilaamisesta kuuluu sähkölaitteistojen haltijalle. 
(Määräaikaistarkastukset) 
 
Määräaikaistarkastukset ovat osa kiinteistön hyvää ja turvallista kunnossapitoa. Sähkö-
asennuksien määräaikaistarkastuksilla pyritään ennalta ehkäisemään sähköpaloja ja sähkö-
turvallisuus riskejä. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat) 
  
 
5.2 Tarkastuksen tekijät 
 
Määräaikais- ja varmennustarkastuksien tekijät ovat tarkkaan määrätty. Määräaikais- ja 
varmennustarkastuksia saavat tehdä vain Tukesin valtuuttamat tarkastajat tai tarkastuslai-
tokset. (Sähköturvallisuuslaki 410/96 22§, 24§). Päivitetyt Tukesin valtuuttamat tarkastajat 
ja tarkastuslaitokset löytyvät Tukesin verkkosivuilta. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjoh-
tajat)  
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5.2.1 Valtuutettu laitos 
 
”Valtuutetun laitoksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 
1) Laitos on tarkastuslaitostehtäviä koskevassa toiminnassa riippumaton ja puolueeton. 
 
2) Laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstö. Henkilöstöllä tulee 
olla: 
- hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus 
- riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyttävissä tehtävissä 
 
3) Laitoksella on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät. 
 
4) Laitoksella on puolueettomasti arvioitu ja valvottu järjestelmä, jolla toiminnan laatu 
varmistetaan sähköturvallisuuden osalta, sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seu-
rantaa varten (= laatujärjestelmä). 
 
5) Laitoksella on riittävä vakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.” 
(Harsia, P. 2005) 
 
 
5.2.2 Valtuutettu tarkastaja 
 
”Valtuutetun tarkastajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 
1) Tarkastaja on tarkastustehtäviä koskevassa toiminnassaan riippumaton ja puolueeton. 
 
2) Tarkastajalla on riittävä ammattitaito ja kokemus. 
 
3) Tarkastajalla on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät. 
 
4) Tarkastaja osoittaa luotettavasti, miten hän varmistaa toimintansa laadun sähköturval-
lisuuden osalta. 
 
5) Tarkastajalla on riittävä vakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.” 
(Harsia, P. 2005) 
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5.3 Varmennustarkastus 
 
 
5.3.1 Varmennustarkastuksien suorittaja ja kohde 
 
 
Varmennustarkastuksen voivat suorittaa vain valtuutetut tarkastajat ja laitokset, mutta lait-
teistoluokassa 3a vain valtuutetut laitokset. Sähköurakoitsija jolla on oikeus varmennustar-
kastuksiin, voi suorittaa rakentamalleen tai rakentamisesta vastanneelle sähkölaitteistolle 
varmennustarkastuksen, lukuun ottamatta luokan 3a sähkölaitteistoja. Kaikille uusille 
luokkien 1-3 sähkölaitteistojen asennuksille on tehtävä varmennustarkastus. (S4-11 Sähkö-
laitteistot ja käytönjohtajat, SFS-Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-
34) 
 
”Varmennustarkastusta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa uudelle sähkölaitteistolle, joka on 
muodostunut, kun olemassa oleva ja aikaisemmin tarkastettu laitteisto on jaettu useammal-
la haltijalle kuuluviin osiin ilman varmennustarkastusta edellyttäviä asennusmuutoksia. 
 
Varmennustarkastus on tehtävä: 
 
 Muutetulle luokan 1a, 1b, 1d, 2b laitteistolle, kun muutostyön Un ≤1000 V ja muu-
tosaluetta suojaava ylivirtasuoja on 35 A suurempi, jos käyttö- ja huoltotöiden joh-
tajaa ei vaadita, ja muutoin 250 ampeeria 
 
 muutetulle luokan 2c, 2d ja 3c laitteistolle, kun muutostyön Un ≤1000 V ja muutos-
aluetta suojaava ylivirtasuoja on 250 A suurempi 
 
 muutetulle luokan 3a laitteistolle, lukuun ottamatta vähäistä muutostyötä, josta ei 
ole tarpeen laatia käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa (ks. KTMp (517/1996) 4§2) 
 
 muutetulle luokan 3b leikkaussalin laitteistolle, lukuun ottamatta vähäistä muutos-
työtä, josta ei ole tarpeen laatia käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ja 
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 muutetulle luokan 3b muulle kuin leikkaussalin sähkölaitteistolle, kun muutostyön 
Un ≤1000 V ja muutosaluetta suojaava ylivirtasuoja on 35 A suurempi lääkintäti-
loissa, joissa ei tehdä yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä toimenpitei-
tä, jos käyttö- ja huoltotöiden johtajaa ei vaadita, ja muutoin 250 ampeeria.”  
(S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat) 
 
Asuinrakennus, jossa on korkeintaan kaksi asuinhuoneistoa, ei kuulu sähkölaitteistoluok-
kaan eikä asuinrakennuksen liittymän suojaavan ylivirtasuojan koko vaikuta. Tällaisessa 
kohteessa sähkölaitteiston muutostöille säädökset eivät edellytä tarkastusta. (S4-11 Sähkö-
laitteistot ja käytönjohtajat) 
 
 
5.3.2 Suorittamisajankohta 
 
 
Varmennustarkastus voidaan suorittaa sähköluokissa 1 ja 2 kolmen kuukauden kuluessa 
varsinaisesta sähkölaitteiston käyttöönotosta. Sähköluokan 3c sähköverkoille voidaan var-
mennustarkastus teettää seuraavan kalenterivuoden aikana verkonhaltijan verkon rakennut-
tamis vuodesta. Varmennustarkastukset on suoritettava ennen varsinaista käyttöönottoa 
sähkölaitteistoluokkien 3a ja 3b kohteissa (esimerkiksi räjähdysvaarallinen prosessi).  
Käyttöönotolla tarkoitetaan sitä milloin tila, johon sähkölaitteisto on asennettu, otetaan 
käyttöön käyttötarkoitukseensa. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat) 
 
 
5.3.3 Muutostyöt 
 
Yksittäisten ryhmäjohtojen alueella tehtyjä muutos- ja lisäasennustöitä kutsutaan vähäisiksi 
muutostöiksi, eivätkä ne muodosta asennuskokonaisuutta. Asennuskokonaisuus on yleensä 
esimerkiksi uuden tai muutetun tilan sähköasennus. Käyttöönottopöytäkirjaa ei tarvitse 
tehdä vähäisistä muutostöistä, mutta käyttöönotto on suoritettava, KTMp (517/1996) 4§ 2. 
(S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat) 
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5.4 Määräaikaistarkastus 
 
 
5.4.1 Määräaikaistarkastuksien suorittaja ja kohde 
 
Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan siitä, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja 
laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Lisäksi tar-
kastetaan myös, että sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset ja 
ohjeet ovat käytettävissä. Tarkastuksessa katsotaan, että sähkölaitteiston laajennus- ja muu-
tostöistä on olemassa asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat. Tarkastusvälit määräytyvät säh-
kölaitteistoluokan mukaan. Määräaikaistarkastuksia voivat tehdä vain valtuutetut tarkasta-
jat ja valtuutetut laitokset. (SFS-Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-
34) 
 
Tarkastukset suorittaa sähkölaitteistojen turvallisuuteen perehtynyt ammattilainen. Tarkas-
taja tarkastaa laitteistojen säädöstenmukaisuuden ja turvallisuuden pistokokeilla ja mitta-
uksilla. Tarkastuksesta tehdään pöytäkirja, johon kirjataan sähköasennuksissa huomatut 
sähköturvallisuuteen liittyvät puutteet. Tarkastuspöytäkirja luovutetaan laitteiston haltijal-
le. Lisäksi määräaikaistarkastuksen tekijä ilmoittaa suorittamastaan tarkastuksesta rekiste-
ri-ilmoituksen jakeluverkonhaltijalle tai haastavimpien kohteiden osalta Tukesille. (SFS-
Käsikirja 600 s.55-56, Sähköalan säännökset 2011 s.33-34) 
 
Määräaikaistarkastus on lakisääteinen velvoite. Tarkastuksen tilaaminen kuuluu sähkölait-
teiston haltijan tehtäviin. Vakuutusyhtiöt edellyttävät ohjeissaan, että asiakas huolehtii la-
kisääteisistä määräaikaistarkastuksista. Onnettomuustapauksissa laiminlyöty tarkastus voi 
vaikuttaa vakuutusturvaan. (Sähköasennusten määräaikaistarkastukset) 
 
 
5.4.2 Määräaikaistarkastuksien tarve 
 
Määräaikaistarkastuksia tarvitaan, koska sähköasennukset kuluvat ajan myötä. Ajan saa-
tossa sähkökalusteet kuluvat, rikkoutuvat, liitokset löystyvät tai pölyyntyvät ja sen takia 
sähkölaitteisto aiheuttaa vaaraa kiinteistölle ja sitä käyttävälle henkilöstölle. Rikkoutunees-
sa tai huonokuntoisessa sähkökalusteessa on suuri sähköiskuvaara ja lisäksi tulipalon vaara 
lisääntyy. Jopa kolmannes tulipaloista teollisuusrakennuksissa on lähtöisin sähköasennuk-
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sista (Sähköpalojen seurantatutkimukset, Turvatekniikan keskus). (Sähköasennusten mää-
räaikaistarkastukset) 
 
 
Kiinteistön elinkaaren aikana sähkölaitteiston käyttötarpeet voivat muuttua, eivätkä sähkö-
asennukset ja -laitteet välttämättä pysy uusien tarpeiden ja vaatimusten mukaisina. Esimer-
kiksi 15 vuoden käytön aikana asennuksien kunto ja toiminta voivat muuttua huomattavas-
ti. Määräaikaistarkastukset auttavat löytämään sähkölaitteiston puutteet. (Sähköasennusten 
määräaikaistarkastukset) 
 
Asennuksen jatkuva kunnon seuranta on tärkeää, jotta vaaranaiheuttajat voidaan välttää. 
Määräaikaistarkastus ei yksinään takaa laitteiston käyttöturvallisuutta, mutta määräaikais-
tarkastus on kuitenkin tarpeellinen, koska sillä saadaan selville mahdollisia puutteita kun-
nossapidossa. Määräaikaistarkastusten tekijät ovat puolueettomia, eivätkä näin ollen palve-
le sähköasennuksia ja niitä huoltavia yrityksiä. (Sähköasennusten määräaikaistarkastukset) 
 
 
5.5 Uusintatarkastus 
 
Jos varmennustarkastusta tai määräaikaistarkastusta suorittava tarkastaja havaitsee sähkö-
laitteistossa vakavia puutteita, on tarkastajan määrättävä tarkastettava sähkölaitteisto uu-
delleen tarkastettavaksi. (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat) 
 
Vaikka vakavia puutteita havaitaan alkuperäisessä tarkastuksessa, tarkastusta ei keskeytetä, 
vaan se viedään loppuun asti normaalilla suunnitelmalla. Pöytäkirjaan merkataan kaikki 
havaitut sähkölaitteiston puutteet. Pöytäkirjaan tai todistukseen kirjataan selkeästi uusinta-
tarkastukseen määräytyvät perusteet, jottei sen saajalle aiheudu epäselvyyttä. (S4-11 Säh-
kölaitteistot ja käytönjohtajat) 
 
Uusintatarkastuksessa tarkastetaan, että kaikki alkuperäisessä varmennustarkastuksessa tai 
määräaikaistarkastuksessa havaitut vakavat sähkölaitteistojen puutteet on korjattu. Alkupe-
räisen tarkistuksen tekijä suorittaa normaalisti myös uusintatarkastuksen. Tarkastaja voi-
daan kuitenkin vaihtaa, jos alkuperäisen tarkastuksen tekijä on estynyt pakolliseksi katso-
tun syyn takia. Alkuperäisen tarkastuksen yhteydessä on hyvä sopia uusintatarkastuksen 
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ajankohta, jos se on mahdollista. Kirjauksessa on hyvä tuoda esille vakavat puutteet ja että 
puutteet on korjattava kiireellisesti jo ennen sovittua uusintatarkastuspäivämäärää. Lisäksi 
muutkin puutteet on korjattava uusintatarkastuspäivämäärään mennessä. Uusintatarkastus 
on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa alkuperäisestä tarkastuksesta. (S4-11 Sähkö-
laitteistot ja käytönjohtajat) 
 
Tukesille vuosittain ilmoitettavan vuosikertomuksen yhteydessä valtuutetut tarkastajat ja 
tarkastuslaitokset ilmoittavat ne sähköurakoitsijat, joiden rakentamille kohteille uusintatar-
kastus on määrätty. Lisäksi vuosikertomuksen yhteydessä tarkastajat ja tarkastuslaitokset 
antavat yhteenvedon sähkölaitteistoista, joille on määrätty uusintatarkastus määräaikaistar-
kastuksissa. (S3-05 Valtuutetut tarkastajat) 
 
”Tukesille lähetettävästä yhteenvedosta tulee ilmetä ainakin: 
 
 sähkölaitteen tai -laitteiston haltija yhteystietoineen 
 tiedot sähkölaitteistosta tai sen osasta, johon uusintatarkastusvelvoite on kohdistu-
nut 
 tiedot vakavien puutteiden laadusta ja aiheuttajasta 
 tiedot sähkölaitteiston mahdollisesta käytön johtajasta ja sähkötöiden johtajasta 
 sähkölaitteiston rakentajan nimi erityisesti varmennustarkastusten osalta 
 onko uusintatarkastus tehty ja/tai onko sähkölaitteiston haltija huolehtinut vakavien 
vikojen tai puutteiden korjaamisesta” 
 (S4-11 Sähkölaitteistot ja käytönjohtajat) 
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6 STANDARDIT 
 
Sähköpiirustuksissa ja -kaavioissa sähköasennuksien ja -laitteiden osien esittämistä kuva-
taan piirrosmerkeillä. Piirrosmerkit ja piirrostavat on standardoitu, jotta piirustuksia voi-
daan tulkita yksiselitteisesti. Suurelta osin standardit ovat samoja Suomessa ja Manner-
Euroopassa kansainvälisen standardoinnin ansiosta. Valtaosa kansainvälisistä standardeista 
poikkeavista standardeista tulee Yhdysvalloista, koska siellä käytetään omia ANSI- stan-
dardeja.  
 
SFS (Suomen standardisoimisliitto) koordinoi ja valvoo kansallista standardisointia Suo-
messa. Eri alojen toimialayhteisöt laativat SFS:n alaisuudessa standardeja. SESKO (Suo-
men Sähkö-teknillinen Standardisoimisyhdistys) vastaa sähköalan standardoinnista. Säh-
köalan dokumentointi on aikaisemmin perustunut pääsääntöisesti Saksalaisiin DIN- ja 
VDE- standardeihin. (Sähkötekninen standardointi) 
 
Standardoinnista sähköalalla vastaa maailmanlaajuisesti IEC (International Electrotechni-
cal Comission). ISO (International Organization for Standardization) vastaa muista teknii-
kan standardoinneista. Euroopan yhteisön standardisointijärjestöt CENELEC (sähkötek-
niikka) ja CEN (muu tekniikka) ovat muita merkittäviä kansainvälisiä standardisoimisjär-
jestöjä. (SFS-Käsikirja 1) 
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7 KESKUSKAAVIO 
 
Keskuksien keskuskaavioista selviävät tärkeimmät keskusta koskevat rakennetiedot ja tek-
niset tiedot. Tarkasti ja huolella tehdyssä keskuskaaviossa on merkittynä keskuksen pää-
komponentit, kuten sulakkeet, katkaisijat, kontaktorit ja johdonsuojakatkaisijat nimellisvir-
toineen. (ST-ESIMERKIT 4, 15.)  
 
 
7.1 Keskuskaavion sisältö 
 
Sähkökeskuksen keskuskaaviosta käyvät ilmi tiedot keskusta syöttävästä liittymiskaapelis-
ta ja keskuksen syöttämistä käyttöpaikoista. Keskuskaavion liittymispiirustusmerkeistä 
käyvät ilmi liittymiskaapelin tiedot, pääkatkaisimen tyyppi sekä mahdolliset mittaukset 
(KUVIO 3.). Mittauspisteet voivat olla myös sijoitettuna erilliseen mittauskeskukseen. 
 
Keskuskaavion syöttämistä lähdön piirustusmerkeistä käy ilmi esimerkiksi, millaisia kojei-
ta kyseinen lähtö sisältää. Keskuskaaviossa esitetään kaikki keskuksen sisällä olevat kom-
ponentit. Keskuskaavion vasemmassa reunassa on kiskosto, joka sisältää vaihe-, nolla- ja 
suojamaadoituskiskon. Lähdöt piirretään vaihekiskosta, jonka jälkeen kuvataan lähdön 
sisältämät komponentit. Lähdön kohdatessa ensimmäisen sarakkeen, tarkoittaa se kaape-
loinnin poistumista keskuksesta. Jokaiselle lähdölle on oma rivi ja jokaisella rivillä on sa-
rakkeita. Sarakkeista käy ilmi lähdön syöttämä sähköpiste, syöttökaapelin tyyppi, suojaa-
van sulakkeen suuruus, ryhmänumero ja lisäksi siinä voi ilmoittaa sähköpisteen tehon 
(KUVIO 3.). 
 
Keskuskaavio on keskuksen tärkein dokumentti, siitä käy ilmi kaikki tarpeellinen tieto 
keskuksesta. Siksi olisi todella tärkeä, että keskuskaavioihin merkittäisiin kaikki tehdyt 
muutos- ja laajennustyöt. Jos keskuskaavioon on merkattu kaikki tehdyt muutos- ja laajen-
nustyöt, niin se helpottaa vian paikantamista ja edistää työturvallisuutta. Olisi hyvin tärke-
ää piirtää kaavio puhtaaksi muutostöiden yhteydessä tai säännöllisen väliajoin.    
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KUVIO 3. Esimerkki keskuskaavion sisällöstä. 
 
 
7.2 Keskuskaavioiden päivitysprojekti 
 
Keskuskaavioiden päivityksessä käytin CADS Planner Client 16 -suunnitteluohjelmaa. 
Kaavioiden päivityksessä käytin apuna keskuksista löytyneitä kaavioita ja paikanpäällä 
piirtämiäni kaavioita. Suurimasta osalta keskuksia löytyi sähköinen JCAD:llä piirretty al-
kuperäinen suunnitelma, jota hyödynsin puhtaaksi piirto vaiheessa. Alkuperäisiä keskus-
kaavioiden lähtöjä oli muutettu. Osaksi muutokset oli kirjattu käsin vanhoihin keskuskaa-
vioihin. Suurimmalta osalta merkintöjä ei ollut tehty lainkaan.  
 
Oman haasteensa keskuskaavion päivitykseen toi lähtöjen todellisten paikkojen selvittämi-
nen. Lähes jokaisen ryhmäkeskuksen jokainen lähtö jouduttiin kokeilemaan poistamalla 
sulake kerrallaan. Sulakkeen poistamisen jälkeen tutkittiin tehdashalli läpi ja katsottiin 
sähköttömät kohdat. Tämän jälkeen laitoimme sulakkeen takaisin paikoilleen ja tarkistim-
me mittaamalla, että sähköttömät kohteet olivat sähköiset. Merkkasimme lähtöjen todelli-
set paikat keskuskaavioon. 
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Suurin syy keskuskaavioiden puutteellisuuteen olivat tehdashallissa tehdyt laajennus- ja 
muutostyöt, joista ei ollut tehty asianmukaisia merkintöjä vanhoihin keskuskaavioihin. 
Lopuksi kun saimme kaikki lähdöt selvitettyä, piirsin päivitetyt keskuskaaviot ja annoin 
niistä sähköiset ja paperiset versiot Agronic Oy:lle. 
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8 TASOPIIRUSTUS 
 
 
Tasopiirustuksista selviävät sähkölaitteistojen paikat, johtotiet, kaapeloinnit. Hyvin ja huo-
lella tehdystä tasopiirustuksesta selviävät tarkasti edellä mainittujen komponenttien paikat 
ja korkeudet. Esimerkiksi ammattitaitoinen suunnittelija tai asentaja osaa arvioida valaisi-
men sijainnin huonekoon suhteen, eikä näin ollen sähkötasopiirustuksen ja asennuskohdan 
eroavaisuutta näe kuin mittaamalla tarkasti. Hyvällä sähkösuunnittelulla saadaan lopulli-
sesta asennustyöstä syntyviä yllättäviä investointikuluja karsittua. 
 
 
8.1 Tasopiirustusotuksen sisältö 
 
Ammattitaitoisessa tasopiirustuksessa pitää sisältää paljon asioita ja yksityiskohtia. Kiin-
teistön tasopiirustuksissa sähkö-, tele-, ja turvajärjestelmien laitteet ja sijoituspisteet sekä 
laitteiden väliset kaapeloinnit ja johtotiet on tarkoitus esittää mahdollisimman tarkasti. 
Sähköjakeluun liitetyt kaikki keskukset ja kojeet näkyvät yleensä tasopiirustuksessa. Am-
mattitaidolla tehdystä tasopiirustuksesta näkyy komponenttien asennukseen liittyvät tiedot, 
kuten esimerkiksi asennuskorkeudet ja asennustavat. (ST-ESIMERKIT 4, 23.)  
 
Tasopiirustus on kuvattu rakennuksesta katsoen yläpuolelta, eli lähtökohtana on rakennuk-
sen pohjapiirustus. Sähkösuunnitelmat kuten myös loppukuvat tehdään rakennuksen arkki-
tehtuuriselle pohjapiirustukselle. Tasopiirustuksien tärkein tehtävä on toimia karttana niitä 
tulkitsevalle henkilölle. 
 
Tasopiirustukseen piirretään komponentit niitä kuvaavilla symboleilla. Jos asennusstandar-
dista poikkeavaa havaitaan, merkitään olennainen tieto viiteviivoin piirustukseen. Hyvin 
tehdystä tasopiirustuksista on helppo tulkita esimerkiksi valaisimen johdotus ja näiden si-
jainnit, sekä asennustavat ja korkeudet.   
 
Tärkeimpiä osioita sähkötasopiirustuksissa ovat loppupiirustukset, koska niistä pystyy ha-
vainnollistamaan kohteen lopulliset sähkökomponenttien sijoituspaikat. Loppupiirustukset 
tehdään yleensä asentajan ja loppupiirtäjän yhteistyöllä. Asentaja merkitsee työmaalla ta-
sopiirustuksiin punamerkinnät, joiden perusteella piirtäjän on helppo tehdä loppupiirustuk-
set. Joskus työpaikalla on kiireistä ja aikarajat lähenevät, eikä asentaja välttämättä ehdi 
24 
 
merkitä kaikkia muutoksia. On hyvin tärkeää käydä nämä muutoskohteet läpi ennen lopul-
lisia loppupiirustuksia. 
 
 
8.2 Tasopiirustuksien päivitysprojekti 
 
Tasokuvien päivitykseen toi haasteensa se, että laajennusosalta ja pienemmästä tuotantora-
kennuksesta ei ollut minkäänlaista tasopiirustusta olemassa. Pienempi rakennus oli alun 
perin tehty kylmäksi varastoksi, mutta tuotannon kasvaessa se oli muutettu työpajaksi.  
 
Tasopiirustuksien johdotus oli pääosin helppo selvittää, koska yleensä jokaiselle sähköpis-
teelle oli oma syöttö. Niissä, missä johdotus jatkui sähköpisteeltä toiselle, pystyi seuraa-
maan johdotusta. Teollisuushallin haastavimmat johdotuksien selvittämiskohteet olivat 
alaslaskettujen kattojen johdotukset. Rakennuksessa oli muutama kohta, jossa kohteen 
kaapeloinnin selvittämistä päätettiin todeta päättelemällä, koska emme nähneet niin suurta 
merkitystä ajankäytön ja siitä saatavan hyödyn suhteen.  
 
 
 
KUVIO 4. Alkuperäinen sähköpiirustus. 
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KUVIO 5. Sähkötasopiirustus päivitysprojektin jälkeen. 
 
Muista sähköjärjestelmistä oli alkuperäiset kaaviomalliset esitystavat, jotka päivitin vas-
taamaan nykytilannetta. Atk-järjestelmän päivityksen suoritin mittaamalla jokaisen pisteen. 
Tämän jälkeen merkitsin atk-pisteet ja ristikytkentäkaapin sekä piirsin lisätyt pisteet atk-
kaavioon. Opastevalaistuksesta oli myös kaaviomallinen esitystapa. Opastevalaistukseen 
oli tullut muutamia muutoksia teollisuusrakennuksen laajennustöiden yhteydessä. Opaste-
valaistuksen kaavion päivityksen tein seuraamalla kaapelointia, jonka perusteella piirsin 
päivitetyn kaavion. 
 
Tasopiirustuksen puhtaaksi piirtovaiheen haastavin vaihe oli se, kun JCAD-piirustuksien 
symbolit eivät olleet samat kuin CADS Planner Client 16 -ohjelmassa. En voinut siis hyö-
dyntää kuin pelkkää pohjakuvaa. Piirsin isomman teollisuushallin pohjakuvaan laajen-
nusosan ja jälkeenpäin rakennetut toimistot, ovet ja muut muutoskohteet. Pienemmän teol-
lisuusrakennuksen piirsin pohjakuvaa myöten alusta. 
 
Agronic Oy:lle annoin paperiset ja sähköiset päivitetyt tasokuvat ja järjestelmäkaaviot. 
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9 KESKUKSIEN JA SÄHKÖPISTEIDEN PÄIVITYSPROJKTI 
 
 
Keskuksia oli yhteensä 35 kappaletta. Keskuksien lukumäärä koostuu seuraavanlaisesti, 
yksi pääkeskus, seitsemän ryhmäkeskusta ja 27 työpaikkakeskusta. Keskuksien päivitys-
projektissa katsoin, myös että johtojen poikkipinnat ja sitä suojaavan sulakkeen nimellisen-
toiminta virta on standardien rajoissa. Merkitsin jokaiseen keskukseen uudet sulakenume-
rot sekä mitä pistettä kukin sulake syöttää. Lisäksi merkitsin suurimman sallitun sulakkeen 
nimellisarvon. Lisäksi liimasin keskuksen kanteen päivitetyn keskuskaavion. 
 
 
 
 
KUVIO 6. Työpaikkakeskus ennen päivitysprojektia 
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KUVIO 7. Työpaikkakeskus päivitysprojektin jälkeen. 
 
Sähköpisteiden päivitysprojektiin kuului sähköpisteen merkkaaminen ja sähköpisteen kun-
toarvio. Sähköpisteet merkitsin siten, että siitä näkee mikä keskus syöttää sähköpistettä ja 
mikä sähköpisteen sulakenumero on keskuksessa (LIITE 1). Osaksi sähköpisteet olivat 
olleet kovalla käytöllä ja ne olivat irronneet seinästä tai rikkoutuneet. Vaihdoin rikkoutu-
neet uusiin ja kiinnitin roikkuvat sähköpisteet. Tällä operaatiolla parannettiin henkilökun-
nan työturvallisuutta sähköiskun varalta ja kiinteistöä sähkötulipalo vaaralta.  
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10 YHTEENVETO  
 
 
 
Yhteistyö Agronic Oy:n henkilöstön kanssa sujui moitteettomasti. Henkilökunta oli tyyty-
väinen tehtyihin päivityksiin. Erityisesti sähköpisteiden ja keskuksien merkitseminen hel-
pottaa jokapäiväistä työskentelyä. Vikatilanteissa sähköpiirustuksien päivityksien ansiosta 
vikapaikan paikantaminen onnistuu vaivattomasti. Lisäksi yrityksen on tulevaisuudessa 
helpompi päivittää sähköpiirustukset, koska annoin piirustukset myös sähköisessä muodos-
sa. 
 
Rytkyn Kone ja Sähkö Oy tarjosi minulle opinnäyteprojektia tästä aiheesta. Työelämäoh-
jaajalta sain hyviä vinkkejä opinnäytetyön kirjoittamiseen, sekä itse käytännön työn teke-
miseen. Lisäksi sain yhden asentajan kaveriksi sähköpisteiden selvittämiseen.  
 
Tätä projektia tehdessäni opin ottamaan vastuuta. Lisäksi suunnittelin, missä järjestyksessä 
käytännön osuus suoritetaan, jotta Agronic Oy:n työntekijöiden työt eivät kärsisi työstäni. 
Mielestäni onnistuin suunnittelussa, koska henkilökunta oli tyytyväinen tekemääni työhön. 
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